LAKY060 20W/8s40
LAKY 120 40W/840
LAKY 150 50W/840

LED priemyselné svietidlo
LED industrial luminaire

LED Industrieleuchte
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Navod na pouZzitie / User guide / Bedienungsanleitung
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SK Svietidla mozno spéjat do linif tak, Ze
ich v ¢o najblizsej vzdialenosti prepojime
kéablom a potom dame spdjaci kus 24cm
plastic tube cover.

EN The luminaires can be connected to
the lines by connecting them with a cable
and then fitting the 24cm plastic tube
cover.

DE Leuchten kdnnen zu Leitungen
verbunden werden, indem sie mit einem
Kabel verbunden werden und dann eine
24 cm lange Kunststoffronrabdeckung
angebracht wird.

SK Povolte maticu, prevlecte privodny
kabel. Pripojte vodi¢e do svorkovnice
(L - faza, N - nula, @ — zemniaci vodic)
Dotiahnite previe¢nu maticu.

EN Loosen the nut, thread the power
cord. Connect the wires to the terminal
block (L - phase, N — zero, © - ground)
Tighten the nut.

DE Lo&sen Sie die Mutter und ziehen Sie
das Netzkabel ein. Drahte an Klemmen-
block anschlieBen (L — Phase, N — Null,

@@ - Massekabel) Uberwurfmutter

festziehen.
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SK Zapojte hnedy (Cierny) vodi¢ na svorku L a svetlomodry vodi¢ na svorku N nulovacieho vodica.
V pripade poruchy nikdy nezasahujte do elektrointalacie a vyhladajte autorizovaného predajcu / servis.

Za Skody vzniknuté neodbornou montézou vyrobca neprebera zodpovednost.

EN Connect the brown (black) wire to the L terminal and the light blue wire to the neutral N terminal.
In the event of a fault, never interfere with the electrical installation and seek an authorized dealer / service senter.
The manufacturer does not take responsibility for any damage caused by improper installation.

DE \Verbinden Sie das braune Kabel (schwarz) mit der Klemme L und das hellblaue Kabel mit der Klemme N des Nullleiters.

Im Falle eines Fehlers niemals die elektrische Installation stéren und einen autorisierten Handler / Service suchen.
Der Hersteller Ubernimmt keine Verantwortung fir Schéden, die durch unsachgemaBe Installation verursacht werden.

(N —L ]
Modry Hnedy
Modry Hnédy
Blau Braun
Blue Brown

Niebieski Brazowy
Kék Barna
Blue Brun
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Balenie obsahuje

e Svietidlo LAKY 060 / LAKY 120 / LAKY 150
e Prislusenstvo k montazi: 2ks Kilip,
hmozdinky, skrutky, kryty na vyvodky

Svietidlo je urCené na pouzitie v priemyselnych
halach, fabrikach, chladnych priestoroch,

garazach, stadionoch, telocvicniach, prasnych
prostrediach, skladoch, pneuservisoch a pod.

Package contains

e LAKY 060/ LAKY 120 / LAKY 150 lamp
e Mounting accessories: 2 pcs clip, anchors,
screws, gland covers

DE
Das Paket enthalt

e LAKY 060 / LAKY 120 / LAKY 150 Lampe
e Montagezubehor: 2 Stlck Clip, Dibel,
Schrauben, Stopfblichsenabdeckungen

The luminaire is intended for use in industrial
halls, factories, cold rooms, garages,
stadiums, gymnasiums, dusty environments,
warehouses, tire services, and the like.

Die Leuchte ist fUr den Einsatz in
Industriehallen, Fabriken, Kihlrdumen,
Garagen, Stadien, Sporthallen, staubigen
Umgebungen, Lagerhdusern, Reifenservice
und dergleichen vorgesehen.

SK

Pokyny pre montaz

e Svietidlo m&ze inStalovat len kvalifikovana
osoba — elektrikar.

e |nStalujte v sulade s platnymi predpismi.

e Skontrolujte, Ci je elektrické napéjanie vyp-
nuté. Odpojte zdroj energie. Uistite sa, ze
napajanie nie je mozné obnovit nahodou.

e Urcite spdsob upevnenia vhodny pre
konstrukciu.

e |nStalatéri musia zabezpecit, aby sa
pouzivali napajacie kable so spravnym
teplotnym uréenim.

Assembly instructions

e The installation to be carried out by an
authorized person — an electrician.

e |nstall in accordance with current national
wiring regulations.

e Ensure that the electrical supply is OFF.
Disconnect the electrical supply. Ensure
the power supply cannot be restored by
accident.

e Determine the fixing method appropriate to
the construction.

e |nstallers must ensure that supply cables

DE

Montageanleitung

¢ Die Installation muss von einer autorisier-
ten Person durchgefuhrt werden.

e Installation in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften.

e Stellen Sie sicher, dass die Stromversor-
gung ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher,
dass die Stromversorgung nicht verse-
hentlich wiederhergestellt werden kann.

e Bestimmen Sie die Befestigungsmethode,
die fur die Konstruktion geeignet ist.

¢ |nstallateure mussen sicherstellen, dass
Versorgungskabel mit der richtigen Tempe-
ratur verwendet werden.
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SK: Zneskodnovanie

Tento vyrobok nevyhadzujte ako netriedeny ko-
munalny odpad. Nefunk&né vyrobky je nevyhnutné
odovzdat na verejnom zbernom mieste odpadov.

YV RoHS
Made in China

with the correct temperature rating are used.

LIy

Inner Box  Plastic Bag

EN: Disposal

Do not dispose of this product with domestic waste.
Please use the return system provided in your
country.

DE: Entsorgung
Dieses Produkt darf nicht als Hausmull entsorgt
werden! Nutzen Sie bitte das daflir vorgesehene
Rucknahmesystem.

SK: Pred montazou svietidla si

doékladne prestudujte pokyny

pre montaz. Nerozoberajte

svietidlo — hrozi zasah elek-

trickym prddom alebo zni¢enie
svietidla. Za Skody spdsobené nedodrzanim
pokynov nenesie vyrobca/importér Ziadnu
zodpovednost. V zmysle STN EN 60598-1
Svietidla Cast 1 deklarujeme, Ze: svetelny zdroj
inStalovany v tomto svietidle méze vymienat
iba vyrobca, jeho servisny zastupca alebo
rovnako kvalifikovana osoba. Pri odovzdavani
produktu dals§im osobam, prosim, odovzdajte
s produktom aj tento navod.

EN: Read the assembly
instructions before installation.
Do not disassemble the
luminaire. Danger of electric
shock or luminaire damage. No
liability is accepted for damage caused by
non-compliance with these instructions. In
accordance with STN EN 60598-1 Luminaires
Part 1, we declare that: the light source
installed in this luminaire may only be replaced
by the manufacturer, its service agent or
an equally qualified person. Hand over the
instructions when passing this product on to
a new owner.

DE: Lesen Sie bitte die Monta-

geanleitung vor der Montage.

Die Leuchte kann nicht repariert

werden. Es besteht die Gefahr

der Verletzungen durch Strom-
schlag oder der Beschadigung der Leuchte.
FUr Schaden, die durch Nichtbeachtung der
Montageanleitung verursacht werden, wird
keine Haftung Ubernommen. Gemal STN EN
60598-1 Leuchten Teil 1 erklaren wir: Die in
dieser Leuchte installierte Lichtquelle darf nur
vom Hersteller, seinem Kundendienst oder
einer gleichermafen qualifizierten Person
ausgetauscht werden. Bei Besitzerwechsel
geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Tento doklad spolu s dokladom o kupe sluzi ako Zarucny list

This document together with the proof of purchase serves as Letter of Warranty
Dieses Dokument dient zusammen mit dem Kaufbeleg als Garantie

SK: Standardna zaruka 2 roky.
EN: Standard warranty 2 years.
DE: Standardgarantie 2 Jahre.

Podpis/Signature/Unterschrift

Import to EU: SLOS s.r.o. / Nam. L. Stura 24, Banskd Bystrica, Slovak Republic (EU)

www.slos.sk




